
TP7001 σειρά
Γρήγορος οδηγός

Danfoss Heating



Δείχνει ότι έχει οριστεί η λειτουργ
ία διακοπών

Εσωτερική και εξωτερική θερμ
οκρασία

Λειτουργία με χρονοπρόγραμμα ή 
χειροκίνητη λειτουργία

Δείχνει ότι είναι ενεργή 
αναγγελία alarm

Υποδεικνύει ότι έχει οριστεί η λειτο
υργία αντιπαγετικής προστασίας

Παράκαμψη θερμοκρασίας προς 
τα πάνω

3 ενεργοποιήσεις 
και 3 απενεργοποιήσεις ανά ημέρα

2 ενεργοποιήσεις 
και 2 απενεργοποιήσεις ανά ημέρα

1 ενεργοποίηση 
και 1 απενεργοποίηση ανά ημέρα

Παράκαμψη θερμοκρασίας προς 
τα κάτω

Απενεργοποίηση λειτουργίας 
θερμοστάτη

Παρατείνει τη λειτουργία κατά 1, 
2 ή 3 ώρες

Τρέχουσα 
θερμοκρασία

Προγραμματισμένη
θερμοκρασία

Χρόνος

Μέρες της 
εβδομάδας

Δείχνει όταν λειτουργεί η θέρμανση

Αναβοσβήνει όταν οι μπαταρίες χρ
ειάζονται αλλαγή

Δείχνει τις καθυστερήσεις 
κατά τη διάρκεια προγραμμα
τισμού ή όταν είναι ενεργή η 
καθυστέρηση έναρξης

Δείχνει ότι είναι κλειδωμένο 
το πληκτρολόγιο



Χειροκίνητη αλλαγή 
θερμοκρασίας

Αλλαγή εμφάνισης θερμοκρασίας 
από βαθμούς Κελσίου (oC) 

σε Fahrenheit (oF)

Aλλαγή εμφάνισης ωρών 
από 12ωρο σε 24ωρο 
ημερήσιο πρόγραμμα

Ρύθμιση της λειτουργίας 
του θερμοστάτη

Παράταση περιόδου 
θέρμανσης

3 sec

3 sec

x1=1hr
x2=2hrs
x3=3hrs

Ο θερμοστάτης ελέγχει με 
βάση σταθερή θερμοκρασία 
επιλεγμένη από το χρήστη



Χρονο-προγραμματισμός και μεταβολές θερμοκρασίας

Καθημερινές 
(Δευ-Παρ)

Ρυθμίσεις 
χρήστη

Σαββατοκύριακα 
(Σαβ.-Κυρ.)

Ρυθμίσεις 
χρήστη

Εκδήλωση 1 06:30 20°C Εκδήλωση 1 07:30 20°C
Εκδήλωση 2 08:30 15°C Εκδήλωση 2 09:30 20°C
Εκδήλωση 3 11:30 20°C Εκδήλωση 3 11:30 20°C
Εκδήλωση 4 13:30 15°C Εκδήλωση 4 13:30 20°C
Εκδήλωση 5 16:30 21°C Εκδήλωση 5 16:30 21°C
Εκδήλωση 6 22:30 15°C Εκδήλωση 6 22:30 15°C

Προκαθορισμένα προγράμματα
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Thermovent Hellas 
Aλίμου & Μεταξά 5, 
17456, Άλιμος
Tηλ.: 210 9887400 
Fax:  210 9827786
E-mail: info@thermovent.gr 
www.thermovent.gr


